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DECLARATIE DE CONFORMITATE 
Emisa conform articolului  12, par. 3, litera a) Act No.  264/1999 Coll. 

si  97 / 23 EC 

Noi,   VIMAR  Vigaš Pavel 

Declaram  ca produsele mai sus mentionate corespund cu regulamentele tehnice si ca produsele 
sunt sigure, daca conditiile determinate suntrespectate si luam toate masurile posibile pentru a  
asigura conformitatea produselor cu documentatia tehnica, precum si cu cerintele guvernamentale  
de respectare 
 

 

                       a instructiunilor. 

Produs: Boiler VIGAS and  VIGAS Lambda Control Cu control AK 3000 

Tip: VIGAS 16, VIGAS 16 Lambda Control

VIGAS 25, VIGAS 25 Lambda Control

VIGAS 40, VIGAS 40 Lambda Control

VIGAS 60, VIGAS 60 Lambda Control

VIGAS 80, VIGAS 80 Lambda Control

VIGAS 100, VIGAS 100 Lambda Control 

VIGAS 29 UD 

Producator: VIMAR  Vigaš Pavel
M. ýulena 25, 974 11 Banská Bystrica, 
SLOVENSKO

Produsele mentionate mai sus corespund cu standardele urmatoare: 
STN 07 7401, STN 73 4210, STN EN 303-5, STN EN 61000-3- 
2:2000+A1:2001+A2:2001, STN EN 61000-3-3:2000. 

Informatii suplimentare: Certificate, raporturi de testari

Eliberat in: Banská Bystrica Nume: VIGAŠ  Pavel 

Data eliberarii: Titlu: Owner 

Semnatura:

M. Čulena 25

974 11 Banská Bystrica 

SLOVAKIA 

IČ DPH: SK 1020548001 
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Gasifying boilers VIGAS 

1. DESCRIERE TEHNICA 

 
 
 
 
 
 
Boilerele termice VIGAS sunt construite pentru combustia cu lemn uscat, incepand de la 
rumegus pana la materiale lemnoase de dimensiuni conform dimensiunilor camerei de 
gazificare, de maxim 20 de cm. Rumegusul, brichetele, aschiile si resturile trebuie arse  
impreuna cu materialele lemnoase. Boilerul termic VIGAS UD 29 este construit pentru arderea 
cu carbune brun. De asemenea, se poate folosi si material lemnos uscat ca si combustibil 
inlocuitor.  
Boilerele sunt construite prin sudarea de table de la 4 la 6mm grosime. Tablele interioare ale 
boilerului care au contact cu gazele emanate de boiler au 6 mm grosime, altele sunt facute din 
tabla de 4 mm grosime. Schimbatorul de caldura este format prin sudarea tevilor de 57x5 mm 
grosime. Stratul exterior al boilerului este facut din tabla de 0.8 mm. Izolarea termica a boilerului 
este facuta cu material izolant NOBASIL, gros de 20 mm si 50 mm. Gazele se emana prin teava 
din otel spre cos. 
Spatiul interior al boilerului este alcatuit din camera de gazificare, unde combustibilul este uscat 
si gazificat. Apoi, gazul obtinut este directionat prin duza de gaze inifuga din beton, in camera de 
ardere, unde arde cu ajutorul aerului cu circuit secundar. Gazele emanate de boiler sunt  
permanent racite in schimbator. Lemnul care nu a ars trebuie scos din camera de ardere. 
Boilerul are un amortizor de atentionare care este controlat de tija de suspendare aflata in partea 
din fata a boilerului. 
Pentru o functionare buna a boilerului, care nu necesita experienta, acesta este echipat cu 
unitatea de control AK 3000 care este pozitionata in partea superioara a boilerului. Sistemul de 
control permite arderea eficienta a diverselor tipuri de combustibil. Controlul AK3000 cu ecran 
grafic, in configurarea de bate: 
 

• Reglarea temperaturii apei incalzite la 60+85 ◦C 
• Reglarea egala automata a ventilatorului de curent fortat conform debitului  
• Conectarea ventilatorului de evacuare 
• Conectarea termometrului pentru gaze 
• Conectarea si controlul bolerului cu regulatorul de temperatura 
• Conectarea reglarii prelungite (EXPANDER) prin AK BUS 
• Conectarea modulului cu Intefata Ethernet si a cardului SD pentru salvarea 

informatiilor si pentru evaluarea consecutiva prin PC 
• Indicatii despre schema grafica a legaturii hidraulice conform cerintelor 
• Setarea in timp real 
 

In configurarea VIGAS Lambda Control permite si: 

• Utilizarea informatiilor de la senzorii lambda de deversare a oxigenului in gaze, pentru a 
controla clapeta pentru conducerea aerului primar si a celui secundar spre cos. 

• Termometru pentru gaze ca standard. 
 
Boilerele sunt echipate cu o amorsa termica care asigura deconectarea ventilatorului de curent 
fortat, daca boilerul se supraincalzeste peste 100 ◦C si un schimbator de siguranta impotriva 
supraincalzirii conform standardului, STN EN 303/5. Se recomanda, de catre producator, sa se 
cumpere o supapa de evacuare Honeywell TS 130¾” pentru schimbatorul de supraincalzire.  
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2. INFORMATII TEHNICE Tab.1 

BOILERE TERMICE 
VIGAS 16 25 40 60 80 100 UD 29 
Randament nominal boiler kW 16 25 40 60 80 100 29 
Clasa boilerului conform  EN 303-5 3 
Presiune max. de functionare bar 3 
Combustibil Umezeala lemn, max.  20% ;caldura min. 15 MJ/kg Carbune brun 
Capacitate randament kW  12 - 18 5 - 31 8 - 41 15 - 72 25 - 92 25-100 8-35(8-29)* 
Consum combustibil cu  
Randament nominal    kg/hod 4,5 7,6 11,2 19 25 30,4 7,8 (8,0)* 

Combustibil de substituire Resturi lemn, aschii, rumegus, brichete  (pentru UD 29 si lemn cu umezeala 
de max. 20% 

Tiraj cos de fum mBar 0,20 – 0,25 0,20 – 0,35 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 
Greutate kg 400 430 460 760 930 950 430 
Inaltime cu reglare A mm 1135 1135 1385 1420 1120 
Inaltime bransament emisie 
 Inaltime bransament admisie 
 

B mm 975 1045 1310 1400 1045 
  C mm 115 125 215 110 
Inaltime valva de apa D mm 55 60 70 135 55 
Inaltime teava cos E mm 890 1110 1170 890 
Latime cu tot cu tija F mm 645 785 645 
Latime cu tot cu invelis G mm 590 760 590 
Adancime H mm 840 1070 1260 1650 1070 
Calitate evacuare I mm 240 520 240 
Diametru tevii de tiraj J mm 160 200 160 
Dimmensiune de la marginea  
boilerului    K mm 188 305 880 1210 230 

Distanta tevilor de alimentare L mm 405 70 350 
Diametru admisie  G/mm 2“ 
Diametru emisie G/mm 2“ 
Diametru valva de apa G ½“ ¾“ ½“ 
Volum apa l 75 93 180 205 215 75 
Temperatura gaze 
Cu randament nomina;
cu randament minim 

0 C 
0 C 

240 
150 

Dimensiuni camera       
gazificare 
Aancime 

mm 370 
560 750 1150 1090 490/440 

Inaltime mm 490 750 730 500 
Latime mm 440 575 440 
Dimensiuni camera de  
gazificare  
  

mm 435 -255 
575 – 318 435 - 255 

Greutatea max. a combust. kg 20 30 40 80 150 30 
Capacitatea camerei de  
gazificare   

dm 3 80 120 185 315 483 457 105 

Zgomot dB 45 45,5 47,7 51,4 54,2 45,5 
Putere max. de alimentare W 70 140 70 
Voltaj/Frecventa V/Hz 230ACV / 50 Hz 
Presiune pierdere apa: 
⊗ t 10  C 0 

⊗ t 20  C 0 
mBar 
mBar 

9,70 
1,00 

9,75 
1,05 

10,48 
2,55 

12,77 
3,19 

11,83 
2,96 

11,53 
2,84 

9,97 
1,15 

Durata ardere cu randament  
nominal   

hod 4,5 4,20 4,30 4,20 4,20 4,0 5,60 (4,10) 

Schimbator de racier pt. 
- temperatura apei
- presiunea apei

0 C 
bar 

4 – 15 
min 1 – max 4 

Valva de declansare Honeywell TS 130 ¾” pt. schimbatorul de siguranta 
Contra supraincalzirii. Temp. de deschidere 95º   

Siguranta

Amorsa STB, caldura emisa 100ºC (toleranta -6º- 0ºC) 
   

Greutatea debitului apei kg/s 0,034 – 0,047 
* specification for wood fuel 
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2.1 GRAFIC DE MASURARE SI POZITIONARE A PLACII PROTECTIVE DE SPRIJIN PE O 
SUPRAFATA USOR INFLAMABILA 
 
 

2.2 SCHEMATICA BOILERULUI 

Imag..1 

CHEIE
1. Comanda AK 3000 
2. Usa superioara 
3. Tija pentru clapeta cosului 
4. Rezervor pt. combustibil
5. Conductie aer primar 
6. Clapeta pt. comanda servo LAMBDA 
7. Clapeta
8. Capac ventilator 
9. Duza rezistenta la caldura 
1 0 .Ecran aer secundar

11. Dispozitiv de inchidere usa 
12.Caramizi de samota 
13. Usa de jos
14. Teava cos 
15. Capac pt. schimbator 
16. Atenuator ardere 
17. Capac de schimbator 
18. Teava de debit apa 
19. Amorsa termica
20. Termometru 
21. Capac superior fata 

22. Senzor Lambda 
23. Termometru pt. gaze 
24. Tevi schimbator 
25. Umplutura beton termorezistenta 
26. Aer secundar 
27. Camera de ardere 
28. Directie gaze 
29. Teava pt.apa reversibila 
30. Teava de umplere 
31. Clapa de curatare pt.9UD 
32. Clapa de curatare pt.29UD 

Schema VIGAS 60,80

Schema VIGAS 25 Schema VIGAS 40 

Schema VIGAS 100

Schema VIGAS 16 

Schema VIGAS 29 UD

Pic.3

 1. Teava de admisie a apei pentru valva (Danfoss) 

2. Orificiu pentru carcasa  submersibila (Danfoss) 

3. Evacuarea apei de racire 

4. Teava de evacuare a apei 

5. Teava de admisie apa 

6. Teava de umplere 

 

 

 

 . 
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3. DESCRIEREA MECANISMULUI DE CONTROL PT. 
AK3000 
 3.1 Instructiuni de siguranta 

� Verificati folia de protectie (capacul) inainte de a conecta cablul la curent 
� Evitati orice contact a firelor electrice cu partile fierbinti ale boilerului (ex. cos) 
� Verificati sa nu fie apa sub izolatia superioara (risc de scurtcircuit) 
� Nu deformati cablul de curent 
� Deconectati intotdeauna cablul de curent cand conectati noi componente electrice: termostat 

interior, ventilator de evacuare sau pompa de circulare 
 
 

� Nu indepartati folia de protectie (capacul) in timpul montarii boilerului, in special cea de pe 
 ventilator

� Comparati tensiunea electrica afisata pe eticheta cu reteaua dv. de distributie 
� Respectati intotdeauna regulamentele de siguranta 

3.2 Conectarea la reteaua de distributie

Comanda AK 3000 este parte integranta a boilerelor VIGAS. 
Mecanismul de reglare se conecteaza cand cablul electric este conectat la reteaua de distributie 
De 220/230V. Ecranul este activ cand cablul este conectat (imag.4). Servo orizontal pentru  VIGAS   
Lambda Control este reglat in pozitia de baza (imag.5).

3.3 Conditii de operare 

Intervalul temperaturii pt.manevrarea mecanismului AK3000 este de la +5ºC la +45ºC. Mecanismul 
 

  
 de reglare nu trebuie folosit in umezeala sau in  bataia directa a razelor solare. 

3.4 Intretinerea mecanismului de reglare AK3000 

Pastrati intr-un loc curat. Se recomanda folosirea unei carpe antistatice sau umede pentru 
 Indepartarea impuritatilor sau prafului de pe capacul din metal si de pe panoul de comanda. 

3.5 Panoul de comanda 

Panoul este o parte a mecanismului electronic, echipat cu butoane, pictograme si ecran.  
Mai multe informatii sunt disponibile in partea a doua a acestui manual.  

Pic.6

Pic.5 

1. Ecran grafic de 128 x 64 pixeli 
2. Butonul ◄ cu functii
3. Butonul ▲ cu functii
4. Butonul ► cu functii
5. Butonul (ENTER) cu functii 
6. Control cu LED 
7. Butonul cu functii 

Pic.4
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Functionalitatea fiecarui buton este complexa si depinde, in functie de descriere, de ecran si de  
setarile din fabrica.   

3.6 Simboluri 

1. Indicarea timpului real. 
2. Indicarea valorilor actuale ale boilerului. 

Modificare ▲ sau .
3. Indicarea ventilatorului de evacuare, a senzorilor lambda, 
a    termometrului pentru gaze. 
4. Indicarea puterii nominale cand boilerul este oprit. 
5. Schema hidraulica de conectare, indicata grafic.  

 
6. Indicarea starii boilerului. 

Imag.7 

Boiler Rezervor de  
alimentare  

Boiler extern 

Boiler „ON“ ON DUOMIX Circuit incalzire 

Boiler „OFF“ OFF 
DUOMIX cu 
servomotor 

Termostat intern 
  

Incalzire
ON 

Pompa 
Valva  
termostatica  
in 3 sensuri 

Ardere
73  C0 Ventilator de  

evacuare  
LADOMAT 

Ardere ulterioara 
52  C 0 Lambda  Ventilator 

Terminarea 
arderii   END Termometru T Putere ventilator 

evacuare   

Scadere  
termostat 
interior  
 
 

Indicare valoare 
gresita  x Clapeta  

deschisa 
servo 50% 

Adaugare 
 combustibil  

Valoare minima  
a gazelor  min 

Valoare maxima 
a gazelor max 

Setari tempera- 
tura   

Setari parametrii 
  Setare timp 

Mesaje de  
eroare  Program Informatii 

De configurare   

Mesaje 
servicii  
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4.  BOILER VIGAS IN CONFIGURAREA DE BAZA 
(fara ventilator de evacuare, termometru pentru gaze si senzor lambda) 

4.1 MODUL DE FUNCTIONARE A BOILERULUI VIGAS 

4.1 .1 Activare boiler 

4.1.2 Boiler activat- mod de incalzire 

4.1.3 Boiler activat- mod de ardere 

4.1.4 Adaugarea de combustibil. Deconectarea boilerului (manual) 
Folosirea mecanismului grafic de comanda. Pentru a afisa mecanismul grafic de comanda, apasati 
butonul ENTER. Mecanismul grafic de comanda ofera optiunea de a opri, cand se adauga combustibil 
sau de a anula comanda.  
 
 

 

Daca boilerul este in stare inactiva cu simbolul “OFF”, ca in imagine, 
prin apasarea butonului central ENTER, boilerul porneste operatia.  

Alegere optiune 
OFF   Oprire 

Adaugare combustibil 

� Anulare comanda 

bc Modificare valoare afisata 

Prin apasarea “ventilatorul se opreste. Folositi manerul pentru  
a deschide clapeta cosului. Pentru aceasta, deschideti usa superioara. 
Puteti adauga combustibil, daca este nevoie. Inchideti usa superioara si 
clapeta cosului.  
 

Cand apasati  „ “operatia de adaugare a combustibilului se va opri. 
 Ventilatorul se va opri in mod automat. mod automat. 

Boilerul este setat pe modul de incalzire, daca temperatura apei care  
iese este mai mica, atunci setati temperatura de oprire a boilerului.  
temperatura de oprire se afla la setari. De obicei, este setata la 50ºC. 
pompa cu impulsuri functioneaza in functie de temperatura apei  
din boiler! Pompa functioneaza cand simbolul palpaie.     

i 
t
p 
 

Modul de ardere este activ dupa ce temperatura oprita este mai mare 
+ devierea timpului. In acest mod, pompa functioneaza cu impulsuri 
(protectia boilerului contra actiunii corozive a temperaturii joase),  
5ºC inainte de setarea in mod constant a temperaturii. Pompa  
functioneaza, cand simbolul palpaie. Boilerul raspunde la termostatul  
interior, atunci cand termostatul interior este oprit, boilerul isi diminueaza 
usor puterea.   
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„ENTER“ 

 Cu ajutorul butoanelor▲         
afisati si apasand ENTER, valoarea incepe sa palpaie. Butoanele 
 ▲▼ seteaza valoarea dorita. 

 setati parametrii pe care doriti sa ii  
 

  

end Alegeti temperatura de oprire a boilerului 

„ “ Mariti sau scadeti valoarea, puterea maxima se va 
modifica. Este recomandabil sa scadeti valoarea in   
perioada (nivelul de gudron va scadea). 

Â Luminozitate 
Roll Apasati „yes” pentru a activa desfasurarea valorii(6/2) 

Help 0s Setati timpul cand apare controlul grafic.

4.1.5 Deconectarea boilerului  (automat) 

4.2  SETARI DE TEMPERATURA PENTRU APA EVACUATA 

4.3  SETARILE PARAMETRILOR PENTRU BOILERUL VIGAS 

Cand temperatura coboara sub temperatura de oprire, temperatura 
(vezi setari de parametri pentru boiler VIGAS in configurarea de baza) 
Boilerului de opreste automat. Pe ecran va aparea „END”. Prin apasarea 
butonului „ENTER”, boilerul va functiona din nou. 

 
 
 

Pentru a ajunge la setarea temperaturii, apasati butonul ENTER  in 
orice stare a boilerului. Pe ecran va aparea simbolul pentru setarea 
temperaturii. Apasati din nou ENTER. Pe ecran va aparea simbolul cu  
valoarea puterii nominale si temperatura apei de evacuare in grade C. 
Prin apasarea butonului ENTER, valoarea incepe sa palpaie. 

 
 
 
 
 

„ENTER“ 
Temperatura palpaie, folosind 
 butoanele  ▲ alegeti valoarea 

 dorita. Cu butonul  ► iesiti din 
 

 
setarile pentru temperatura. 

Pentru a seta parametrii apasati butonul ENTER si apasati butonul 
 
 
▲. Apasati din nou ENTER si pe ecran va aparea simbolul cu setarea  
Parametrilor. Daca apasati de doua ori butonul ENTER, valorilepe care  
le puteti seta vor fi afisate pe ecran.  
 
 
 

„ENTER“ „ENTER“
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5. BOILER VIGAS IN CONFIGURARE CU TERMOMETRU  
PENTRU GAZE  

(fara ventilator de evacuare si senzor lambda) 
Avantajele termometrului pentru gaze constau in eliminarea temperaturii maxime a gazelor, daca se  
ajunge la aceasta temperatura, care va scadea viteza ventilatorului. Drept consecinta, eficienta va  
creste si consumul de combustibil va scadea. In configurare cu bazinul de alimentare, boilerul trebuie  
oprit cand nu mai are combustibil, temperatura apei din rezervorul boilerului nu influenteaza cu nimic 
oprirea.  

 
 
 

5.1 MECANISMUL DE COMANDA AL BOILERULUI VIGAS 

5.1.1 Activarea boilerului 

5.1.2 Boiler activat-mod de incalzire 

5.1.3  Boiler activat-mod de ardere 

5.1.4  Adaugarea de combustibil. Deconectare boiler (manuala) 

Folosind mecanismul grafic de ghidare. Pentru a ajunge la mecanismul grafic de control,apasati 
ENTER. Ecranul arata optiunea oprire, adaugare combustibil sau anulare comanda.  

Boilerul este programat pe modul de incalzire, daca temperatura gazelor  
emanate este mai mica, setati temperatura minima pentru gaze. 
Temperatura minima a gazelor emanate, la fel ca si cea maxima se pot 
seta la setarile pentru boiler. Temperatura minima este setata la 90ºC,  
iar cea maxima este de 200ºC, fiind setarile standard. Pompa merge cu  
impulsuri in functie de temperatura apei din boiler!  

 
 
 
 
 
 

Daca boilerul este in stare inactiva cu simbolul OFF, ca in imagine,  
prin apasarea butonului ENTER,boilerul incepe aceasta operatie.   
 

Modul de ardere este activ dupa ce temp. gazelor este mai mare de 
 ( end) + 20ºC. In acest mod pompa merge cu impulsuri (protectia 

 

 

Boilerului contra coroziunii de temperatura joasa). Pompa functioneaza 
 cand simbolul palpaie. Boilerul actioneaza la termostatul interior, cand 
 

  
acesta este oprit, boilerul isi diminueaza treptat puterea. 
 

Alegere optiune
OFF  Oprire 

Adaugare combustibil 

� Anulare comanda 

bc Modificare valoare aratata 

Apasand pe 
cosului deschizand usa de sus. Puteti adauga combustibil daca e nevoie. 
Inchideti usa de sus si clapeta cosului.   

“ ventilatorul se va opri. Folosind tija,deschideti clapeta 
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Alegere optiune 
+60 Ventilator de evacuare activ pentru 60s.(pt. incalzire) 
ON Activare boiler
� Anulare comanda 

bc Modificare valoare indicata 

Daca se alege „+60“ este afisat un nou control grafic. In coltul din  
stanga este timpul pt. ventilatorul de evacuare.    

+60 Alte 60s se pot adauga 
ON Activare boiler
0 Deconectare ventilator de evacuare 

bc Schimbare valoare indicata 

5.1.5 Deconectarea boilerului (automat) 

6. BOILER VIGAS IN CONFIGURARE CU TERMOMETRU  
PENTRU GAZE SI VENTILATOR DE EVACUARE  
(fara senzor lambda) 

Avantajele termometrului pentru gaze sunt descrise in capitolul 5. Principalul avantaj al ventilato- 
rului de evacuare este confortul sporit in timpul incalzirii sau adaugarii de combustibil. Cand  
ventilatorul 
 
                  de evacuare este activ in timpul adaugarii de combustibil, neregularitatile din boiler scad.   
  

6.1 MECANISMUL DE CONTROL AL BOILERULUI VIGAS 

6.1.1 Activare boiler

Cand temperatura gazelor scade sub temperatura setata 
 ( end) boilerul se inchide automat.  „END“ va aparea pe ecran 

 Apasand „ENTER“  boilerul va incepe sa functioneze din nou. 
 

Daca boilerul este in stare inactiva cu simbolul OFF, asa cum este 
 In imagine, apasati butonul ENTER pentru a porni operatia. 
  

Apasand pe     „ “adaugarea de combustibil de opreste. Ventilatorul va 
 
 

porni automat. 
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6.1.2  Boiler activat-mod de incalzire 

6.1.3 Boiler activat-modul de ardere 

6.1.4  Adaugare combustibil. Deconectarea boilerului (manual) 

5.1.6 Deconectarea boilerului (automat) 

Boilerul este setat pe modul de incalzire.Daca temperatura gazelor 
este mai scazuta, setati temperatura minima(  
 
 end).Temperatura 
minima a gazelor, ca si cea maxima, se pot regla de la setarile 
 pentru boiler. Temperatura minima este reglata la 90ºC, iar cea maxima 
 la 200ºC, setarile standard. Pompa functioneaza in functie de 
temperatura apei din boiler! 
 
 

 
 

Modul de ardere se activeaza dupa ce temperatura este mai mare de 
     ( end) + 20º C. In acest mod, pompa functioneaza (protectia boilerului  

contra coroziuniic de temperatura joasa). Pompa functioneaza  cand 
simbolul palpaie. Boilerul este dependent de termostatul interior. Cand 
termostatul interior este oprit, boilerul isi diminueaza treptat puterea. 
   
 
 

Alegere optiune
OFF  Oprire 

Adaugare combustibil 

� Anulare comanda 

bc Schimbare valoare indicata 

Apasand   pe      „   ventilatorul se opreste si ventilatorul de evacuare 
 se activeaza automat la 300s. In coltul din stanga se vede timpul  

ventilatorului de evacuare. Daca se alege„+60” apare un nou control 
grafic. Deschideti clapeta cosului, apoi usa de sus si adaugati  
combustibil, daca e nevoie. Inchideti usa de sus si clapeta cosului. 
Daca apasati „0” ventilatorul de evacuare se opreste. 
Apasati pe 
 

 
 
 
 
 Cand terminati de adaugat combustibilul, iar ventilatorul 

 de evacuare se opreste in mod automat. 

Cand temperatura gazelor scade sub cea reglata, 
 ( end)  (boilerul se opreste automat) END apare pe ecran. 

 Apasand pe ENTER , boilerul porneste din nou. 
 

Se foloseste controlul grafic. Pentru a activa controlul grafic, apasati ENTER. Controlul grafic 
ofera optiunea de inchidere, adaugare combustibil sau anulare control grafic. 
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7. BOILER VIGAS Lambda Control IN CONFIGURARE CU TERMOMETRU 
PENTRU GAZE  
 

l 

 

Avantajele termometrului pentru gaze sunt descrise mai sus. Boilerul VIGAS 

 
 

 cu Lambda Control 

se livreaza cu termometru pentru gaze incorporat. Boilerul VIGAS  cu Lambda Control foloseste  
informatii de la senzorii lambda, de deversare a oxigenului in gaze, pentru a regla clapeta aerului  
primar si secundar. Acest sistem permite arderea oricarui tip de lemn mai eficient si in acelasi timp 
scazand consumul de combustibil cu 20-25%.     

  
 
 
 

7.1 REGLAREA BOILERULUI VIGAS Lambda Control   

7.1.1 Activarea boilerului 

7.1.2  Boiler activat-mod de incalzire 

7.1.3  Boiler activat-mod de ardere 

7.1.4  Adaugarea de combustibil. Deconectarea boilerului (manual) 
Folosind mecanismul de reglare. Pt. a ajunge la mecanismul de reglare, apasati ENTER. 
 Controlul grafic da optiunile oprire, adaugare combustibil sau anulare control grafic. 

Daca boilerul este in stare inactiva cu simbolul OFF, ca in imagine, 
apasand pe ENTER acesta incepe sa functioneze.  
 

Modul de ardere este activ dupa ce temp. gazelor este mai mare 
( end) + 20 C. Tija cu servo control functioneza in acest mod 

 

0

ca si in modul pentru incalzire. In acest mod pompa functioneaza 
 (protectia boilerului contra coroziunii de temperatura joasa). Pompa 
 functioneaza cand simbolul palpaie. 

Tija cu servo-control se va misca in pozitia open (servo 100%) 
cand se apasa butonul ON. De aceea, etapa urmatoare  
(de la 100% la 45%) se modifica, valoarea senzorului lambda  
se pastreaza pentru a seta valoarea ( λ 1,35). In pozitia (servo 45%) 
aerul secundar este oprit, de asemenea in pozitia (servo 0%) aerul 
primar este oprit. Pozitia 0% va fi mutata doar daca boilerul este OFF  
sau END. Boilerul este reglat pe modul de incalzire, daca temperatura 
gazelor emise este mai mica, reglati temeratura minima a gazelor  
(    end). Temperatura minima a gazelor, la fel ca si temperatura 
maxima a gazelor pot fi setate de la setarile boilerului. Temperatura 
minima a gazelor este reglata la 90ºC, iar cea maxima la 200ºC,  
setari standard. Pompa functioneaza in functie de temperatura apei 
din boiler! 

 
 
   
 
 
 
  

 
 
 
 

Alegere optiunea
OFF  Oprire 

Adaugare combustibil 

� Anulare comanda 

bc Modificare valoare indicata 
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Alegere optiune 
+60 Ventilator de evacuare pentru 60s.(pentru incalzire) 
ON Activare boiler
� Anulare comanda

bc Modificare valoare indicata 

Daca se alege„+60“, apare un nou control grafic. In coltul din  
Stanga apare timpul pt. ventilatorul de evacuare.  

+60 Se pot adauga alte 60s. Maximul este de 300s 
ON Activare boiler
0 deconectare ventilator de evacuare 

bc Modificare valoare indicata 

7.1.5  Deconectare boiler (automat) 

8. BOILERUL VIGAS Lambda Control IN CONFIGURARE CU TERMOMETRU 
 PENTRU GAZE SI VENTILATOR DE EVACUARE  

  
 

Avantajele termometrului pentru gaze si a ventilatorului cu evacuare sunt descrise mai sus.  

Boilerul VIGAS cu Lambda Control foloseste informatii de la senzorii lambda de deversare a oxigenului 
In gaze, pentru a controla clapeta aerului primar si secundar. Acest sistem permite arderea tuturor 
tipurilor de lemn mai eficient si, in acelasi timp, scade consumul de combustibil cu 20-25%. 

8.1 MECANISMUL DE CONTROL AL BOILERULUI VIGAS  

8.1.1 Activare boiler

Daca boilerul este inactiv, cu simbolul OFF ,ca in imagine, apasati  
ENTER pentru a intra in control grafic.  
 

                                          
Cand apasati pe”   „ ventilatorul se opreste. Tija deschide clapeta  
cosului si usa de sus. Puteti adauga combustibil, daca e nevoie.  
Inchideti usa de sus su clapeta cosului. Daca apasati „  „ semnul 
pentru adaugare combustibil se opreste. In timpul alimentarii cu 
combustibil clapeta controlata servo se afla in aceeasi pozitie cu cea 
de dinaintea adaugarii combustibilului. Dupa ce terminati de adaugat 
combustibil, clapeta controlata servo se muta in pozitia (servo 100%).  
Etapa urmatoare este (de la 100% la 54%), iar valoarea senzorului  
lambda nu se afiseaza, pentru a seta valoarea (λ 1,35). In pozitia 
(servo 45%) aerul secundar este oprit.Se a muta pe pozitia 0% doar  
daca boilerul este pe OFF,END sau daca ventilatorul e oprit.  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
   
 
 
 

 

Cand temperatura gazelor scade sun temperatura setata 
( end)  (boilerul se opreste in mod automat). END apare 

 pe ecran. Clapeta controlata prin servo se va muta la pozitia 
(servo 0%). In aceasta pozitie aerul secundar este oprit ca si 
cel primar. Daca apasati ENTER boilerul va incepe sa functioneze  
din nou.  
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8.1.2  Boiler activat – mod de incalzire 

8.1.3 Boiler activat – mod de ardere  

8.1.4  Adaugare combustibil, deconectare boiler (manual) 

Folosind controlul grafic. Pentru a ajunge la controlul grafic, apasati butonul ENTER. Controlul 
grafic da optiunile oprire, adaugare combustibil sau anulare comanda grafica. 

Tija cu servo-control se va misca in pozitia open (servo 100%) 
cand se apasa butonul ENTER. De aceea, etapa urmatoare  
(de la 100% la 45%) se modifica, valoarea senzorului lambda  
se pastreaza pentru a seta valoarea ( λ 1,35). In pozitia (servo 45%) 
aerul secundar este oprit, de asemenea in pozitia (servo 0%) aerul 
primar este oprit. Pozitia 0% va fi mutata doar daca boilerul este OFF  
sau END. Boilerul este reglat pe modul de incalzire, daca temperatura 
gazelor emise este mai mica, reglati temeratura minima a gazelor  
(    end). Temperatura minima a gazelor, la fel ca si temperatura 
maxima a gazelor pot fi setate de la setarile boilerului. Temperatura 
minima a gazelor este reglata la 90ºC, iar cea maxima la 200ºC,  
setari standard. Pompa functioneaza in functie de temperatura apei 
din boiler! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Modul de ardere este activ dupa ce temp. gazelor este mai mare 
( end) + 20   C. Clapeta controlata servo functioneaza ca in 0 

modul de incalzire. In acest mod pompa functioneaza cu impulsuri 
(protectia boilerului contra coroziunii de temperatura joasa). Pompa 
functioneaza cand simbolul palpaie. 

Alege o optiune 
OFF  Oprire 

Adaugare combustibil 

� Anulate comanda 

bc Modificare valoare indicata 

Daca apasati „ “ ventilatorul de evacuare se activeaza automat 
 La 300s. In coltul din stanga apare timpul ventilatorului de evacuare. 

Daca se alege optiunea +60 un nou control grafic este indicat. 
Folosind clapeta cosului, deschideti usa de sus Puteti adauga  
Combustibil, daca e nevoie. Inchideti usa de sus si clapeta cosului.  
Daca apasati „0” ventilatorul de evacuare se opreste. Daca apasati 
pe semnul procesul de adaugare ia sfarsit. In timpul adaugarii de 
combustibil, clapeta controşata servo este in aceeasi pozitie ca 
inainte de adaugarea combustibilului. Cand procesul ia sfarsit,  
clapeta cosului se multa la pozitia (servo 100%). Dupa aceea se  
schimba (de la 100% la 45%), valoarea senzorului lambda nu este  
afisata pentru a putea fi setata (λ 1,35). In pozitia (servo 45%) 
aerul secundar se opreste, iar cel primar in pozitia (servo 0%). 
Se va muta in pozitia 0% doar daca boilerul este pe OFF, END sau 
daca ventilatorul este oprit. 

 
 
 
  
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Cu  ▲ Setati parametrii pe care doriti sa-i editati si apasand 
ENTER valoarea incepe sa palpaie. Butoanele ▲▼ seteaza 
valoarea dorita. 

 
  

max 
Alegeti temperatura maxima a gazelor care duce la 
scaderea vitezei de operare. 

end Alegeti temperatura de inchidere a boilerului 

 
Valoarea Lambda pastrata de clapeta controlata servo 
Valoarea recomanadata este de 1,35. 

„ “ 
Mariti sau scadeti valoarea, puterea maxima se va  
modifica. Este recomandabil sa scadeti valoarea  
perioadei de tranzitie (nivelul de gudron va scade) 
 
 

Â Lumina
Roll Apasati pe „yes” pt. a activa miscarea valorii (imag.7/2) 

Help 0s Setati timpul cand controlul grafic apare

8.1.5  Deconectare boiler (automat) 

8.2 SETARI PARAMETRII BOILER VIGAS CU Lambda ControlSI BOILER VIGAS CU 
TERMOMETRU PENTRU GAZE 
 

 
 

9. SETAREA TIMPULUI 
Setati ora si data, cand boilerul este conectat prima data. In coltul din stanga  apare ora. 

Cand temp. gazelor scade sub temperatura reglata 
( end) (boilerul se stinge automat). Pe ecran va aparea 
END . Clapeta controlata servo se va muta in pozitia (servo 0%) 
In aceasta pozitie aerul secundar este inchis ca si cel primar. 
Daca apasati ENTER boilerul va incepe din nou sa functioneze. 
 

Pentru a ajunge la setari parametri, apasati butonul ENTER in 
orice stare a boilerului apasand butonul ▲. 

 

Pentru a ajunge la setarile parametrilor, apasati lung butonul 
ENTER in orice stare a boilerului si apoi apasati de doua ori butonul▲. 
 
 

Cu butonul◄setati data si ora, care vor fi afisate pe ecran. 
Cu butoanele▲▼ alegeti data si ora. Cu butonul ►iesiti din setari. 
Mon.-luni, Tue-marti, Wed.-miercuri,Thu.-joi, Fri.-vineri, 
Sat.-sambata,Sun.-duminica. 
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STB 

  10.INFORMATII DESPRE PROGRAMARE SI ECHIPAMENT DE CALCUL 

11. MESAJE DE EROARE 

11.1  DEFECTIUNE STB 

 
Boilerul este supraincalzit cand apare  
defectiune STB. Se activeaza amorsa   
(imag.3/21). Ventilatorul este deconectat de la  
tensiunea electrica. Boilerul este din nou 
activat doar daca de apasa mecanic protectia 
STB. Boilerul trebuie oprit de la butonul ENTER.  

 
 
 
 

12. REPARATII SETARI PROTEJATE PRIN  PIN 0000 

Pentru a ajunge la informatii setari, tineti apasat butonul ENTER 
Indiferent de starea boilerului si apasati butonul▼. 
Butoanele▼▲aleg modulul si ENTER confirma. Pe ecran vor aparea 
nformatii despre modul. 
 
 

 
 

 
Pentru a ajunge lamesaje de eroare tineti apasat ENTER si  
Apasati pe butonul▼de trei ori. Cand apasati ENTER pe ecran 
apare descrierea. 

 
 

Reparatiile setarilor protejate prin PIN 0000 pot fi folosite doar 
in cazuri extreme. Doar un inginer de reparatii poate face aceste 
setari. (In caz de nevoie si clientul poate face acest lucru). De la 
reparatii setari se regleaza tipul boilerului cu accesoriile, schema 
hidraulicade conectare,etc. 
Pentru a ajunge la reglari setari protejate prin PIN0000: 

1. Tineti apasat butonul enter indiferent de starea boilerului 
2. Apasati butonul▲  
3. Apasati butonul ◄ pentru 4s – „PIN 0000” va aparea pe 
ecran 
4. Apasati ENTER si butoanele ▲▼ pentru a alege reparatii  
setari pentru tipul de boiler, schema de conectare hidraulica,  
cardul micro SD, operatie de reparatie si apasati ENTER.   
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12.1 Setari pentru cardul micro SD 

Mecanismul de comanda AK 3000 poate fi extins cu modului SD (imag.8).Micro cardul SD,  
de capacitate diferita, se conecteaza la curent in modului SD.  

12.2 Boilerul cu setari pentru reparatii si acesoriile lui 

WARNING 
Unitatea grafica de comanda AK 3000 se foloseste pentru a comanda 
toate tipurile de boilere VIGAS. Este important ca aceleasi setari sa 
fie aceleasi. Starea de dezactivare  a boilerului „OFF” apare pe ecran  
si acest lucru este identic cu puterea nominala a boilerului. Pentru 
functionarea corecta a boilerului, tipul de boiler trebuie sa se 
potriveasca cu tipul de boiler marcat pe eticheta boilerului. 
In cazul in care unitatea se schimba, intotdeauna trebuie verificata 
Comanda AK 3000!!!  

 
  
 
 
 
 
 
Continuare cap. 14 
7. Daca apasati ENTER, ecranul va arata: 

Tipul de boiler V-VIGAS,xx-putere nominala,L-lambda 
TVZ-aer cal,UD-carbune-lemn,DP-lemn-peleti  

 
Da-boiler cu senzor lambda, nu-boiler fara senzor lambda 
  
Da-boiler cu termometru gaze, nu-boiler fara termometru 
gaze   
da-boiler cu ventilator de evacuare, nu-boiler fara 
ventilator de evacuare  

8. Cu butoanele▲▼ alegeti parametrii si apasati ENTER parametrii  
9. Cu butonul►iesiti din setari 

Lista boiler 
V 16 V 80 
V 16L V 80L 
V 25 V 100 
V 25L V 100L 
V 40 V 25TVZ 
V 40L V 29UD 
V 60 V 18DP 
V 60L 

Daca apasati ENTER vor aparea pe ecran simbolurile pentru 
micro-cardul SD. Butoanele ▲▼aleg optiunea dorita,dupa care 
apasati ENTER. 
  
 

Pic.8 Cardul micro permite: 
� Incarca softul de rezerva pentru a comanda unitatea boilerului 
� Rezerva de soft pe cardul SD
� Incarcarea softului updatat de pe cardul SD pentru a comanda 

Unitatea boilerului  
� Selecteata rezerva de parametrii a boilerului (temp. boilerului 

viteza ventilatorului, valoarea senzorului lambda, etc. 
� Stergerea cardului SD 
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12.3 Seteri de reparare-legatura schemei hidraulice 

12.4 Instrumente reparatii

 
AVERTIZARE 
Controlul puterii pompei se va modifica de catre legaturile hidraulice. 
Este important ca setarile pentru soft a pompei hidraulice sa se  
potriveasca cu setarile boilerului in legatura cu sistemul central de 
incalzire. Memoria de baza a unitatii de comanda contine 4 scheme. 
Se pot adauga mai multe scheme daca este nevoie. Schemele folosite 
pentru modulul aditional „EXPANDER” sunt livrate pe un minicard SD, 
sau vor fi disponibile pe www.ers.sk cu descarcare gratuita de pe PC 
pe cardul de memorie care se va introduce in modulul unitatii 
de comanda a boilerului (capitolul 13). 
Daca e nevoie, va puteti intoarce la ultima schema apasand „last” 
Continuare cap. 14 

7. Apasati ENTER, schema 1 apare pe ecran 
8. Cu butoanele ▼▲alegeti schema dorita si apoi apasati ENTER 
9. Confirmati cu butonul ENTER „Yes”-pentru salvare schema 
10. Pentru a iesi folositi butonul► 
Schema 1: 
Schema este pentru boilerul cu rezervor de alimentare.  
„LANDOMAT” ofera protectie contra reasturnarii apei. Pompa se 
conecteaza la unitatea de comanda a boilerului si functioneaza  
peste 40ºC. Temperatura ceruta se poate seta pana la 90ºC.  
contactul T3 pe placa principala AL 3000 se foloseste pentru  
conectarea cu termomentrul PT 1000, care poate masura  
temperatura din rezervorul de alimentare. 
Avertizare: Nu este posibila conectarea termostatului de interior 
la contactul T3. 
Schema 2: 
Schema este pentru sistemele de incalzire centrala, unde protectia  
 pentru apa ofera sistem de control extern. Pompa se conecteaza 
la  unitatea de control si functioneaza cu impulsuri conform 
temperaturii apei din boiler. Legatura T3 la placa principala se 
foloseste pentru a conecta termostatul interior. 
Schema 3: Schema cu 3 valve termostatice. Pompa se conecteaza   
la unitatea de control si fuctioneaza cu impulsuri in functie de  
temperatura apei din boiler. Legatura T3 de placa principala se  
foloseste pentru a conecta termostatul interior.  
Schema 4:  
schema este standard. Pompa se conecteaza la unitatea de comanda 
si functioneaza cu impulsuri in functie de temperatura apei din boiler. 
Legatura T3 de placa principala se foloseste pentru a conecta  
termostatul interior.  
 
 
Functionalitatea fiecarui sistem poate fi verificata in meniul setari 
reparatii cu simbolurile afisate pe ecran. Apasati ENTER si sistemul 
selectat se va activa.   
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13. INSTRUCTIUNI DE  FUNCTIONARE 

13.1  Inainte de folosire:  
• Cititi instructiunile de functionare si cum se foloseste unitatea electrica de comanda AK 3000 
• Verificati presiunea apei in sistemul de incalzire centrala (maxim 3 bars.) 
• Conectati accesoriile (ex. pompa, ventilator de evacuare sau termostat interior) 
• Verificati pozitionarea caramizilor de samota in camera de ardere –imag.3 
• Verificati foliile de protectie 
• Verificati puterea retelie de alimentare cu electricitate (230V/50Hz) 
• Pregatiti o cantitate sufucienta de combustibil pentru incalzire si ardere. 
 

13.2  Functionare boilerului 

1. Conectati boilerul la reteaua de distrubutie (230V/50HZ) cu cablurile de curent 
2. Asteptati pana ce ecranul se va activa pentru indicatiile de baza: 
a) fara senzor lambda-imediat 
b) cu senzor lambda-aprox. 30s (initializare server automata) 
3. Capitolul 4-8 alegeti configurarea care se potriveste cu configurarea boilerului dv. 
cu accesoriile care ajuta unitatea de comanda AK3000 
4. Setati boilerul cu unitatea de comanda AK3000 pentru a dezactiva modul OFF 
5. Incalzirea cu combustibil: 
a) cu ajutorul tijei deschideti clapeta cosului (imag.3/3) 
b) deschideti usa de sus (imag. 3/2) pe ceramica neinflamabila (imag.3/9) puneti 
hartia astfel incat bucatele mici sa ajunga pana la camera de ardere joasa (imag.3/25), 
talaş,surcele si apoi umpleti cu combustibil. 
c)inchideti usa de sus si deschideti-o putin pe cea de jos (imag.3/13) pentru a incepe 
incalzirea combustibilului (3/4). In configurarea cu ventilator de evacuare, incalzirea  
va activa mai repede ventilatorul.  
d)inchideti usa de jos si clapeta cosului in timpul arderii; aproximativ 10-15 minute 
 6. Activati boilerul pe ON. Boilerul incepe sa gazifice si sa-si controleze automat 
puterea pentru a seta temperatura. 
7.Pentru a adauga combustibil, urmati etapele urmatoare 
din capitolul 4-8 
8. Pentru a dezactiva boilerul, urmati etapele din capitolul 
4-8. 
 

 
  

 
 

  
 

  
  

  
  

 
 

  
 

  
  

 
  
  

13.3 Respectarea functionarii si a regulilor de fabricatie 

Combustibilul din boiler se muta in mod spontan in directia duzei de gaze inifuga. Cenusa cade 
Prin duza si se depoziteaza in camera de combustie. Puerea boilerului se regleaza automat conform 
temperaturii setate a apei evacuate. Daca exista o cadere a retelei de alimentare pe o perioada mai  
Indelungata sau daca reglarea automata nu reuseste,este posibil ca incalzirea sa se faca dupa cum  
Urmeaza (se aplica doar sistemelor de incalzire centrala cu flux de gravitatie): deschideti clapeta  
cosului si lasati usa de jos intredeschisa. Daca se foloseste acest tip de incalzire, este necesar sa  
verificati mai des temperatura de evacuare si sa adaugati mai putin combustibil. S-ar putea ca boilerul  
sa se supraincalzeasca putin daca se umple rezervorul cu combustibil.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Combustibil 
care ardere 

Usa de jos deschisa 
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13.4 Realimentarea rezervorului cu combustibil

▪ deschideti clapeta cosului cu ajutorul tijei (imag.3/3), 
▪ pe controlul grafic apasati Disponibil in cap. 4-8
▪ deschide usa de sus cu grija, pentru aerisirea fumului 
▪ completati cu volumul necesar de combustibil pe usa de sus(imag.3/2) 
▪ inchideti usa de sus (imag.3/2) si clapeta cosului (imag.3/3) 
▪ butonul va ajuta sa iesiti din meniul realimentare 

Important !!! 
▪ Folositi doar combustibilul potrivit 
▪ Nu este recomandabila supraincarcarea boilerului cu combustibil in timp ce acesta functioneaza 
 in perioada de tranzitie, nivelul gudronului va scadea. 
▪ Cand adaugati combustibil, nu-l lasati sa ramana intre flansa si clapeta cosului, caci ar putea  
 impiedica clapeta sa se inchida corect. 
▪ Asezati combustibilul astfel incat usa de sus sa se inchida. Inchiderea fortata poate strica garnitura 
▪Recomandam supravegherea boilerului cnform conditiilor de functionare, de catre persoane 
cu varsta peste 18 ani.  
 

13.5 Curatarea boilerului 
Daca arderea lemnului este optimasi temperatura   
apei uzate este mentinuta la 60ºC, camera de 
gazificare, spatiul de ardere si schimbatorul sunt    
foarte putin acoperite de funingina. Daca se foloseste 
combustibil ud, se fac aburi pe peretii camerei de  
ardere  iar la suprafata se formeaza gudron.  

▪ Curatarea camerei de gazificare 
Este necesar sa indepartati gudronul din camera de ardere o data pe saptamana.  Va recomandam 
sa-l ardeti cu usa de sus si clapeta cosului deschise. Cu privire la faptul ca stratul peretilor interni ai  
bolerului este din aluminiu, nu recomandam curatarea mecanica a gudronului (aceasta se aplica doar 
pentru boilerele VIGAS 16,25,40,UD29). 
Cantitatea excesiva de cenusa, care nu a cazut prin duza de gaze (9) imag.3, in camera de ardere 
trebuie indepartata din cand in cand pentru a mari spatiul rezervorului de combustibil.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Primary air hole

Pic. VIGAS 60,80,100
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Astfel,veti elibera fluxul aerului primar in camera de gazificare. Verificati continuitatea admisiei aerului 
primar. Daca deschiderile sunt infundate, eliberati-le.   
 
 
  

� Curatarea camerei de ardere 
 

Curatati cu o racleta cenusa si parful care cad in camera de ardere.Este suficient 
sa indepartati cenusa si praful din camera de ardere o dat la 3-5 zile. 

� Curatarea schimbatorului 
 
Este necerara curatarea tevilor schimbatorului o data pe luna cu o „placa de curatare” 
Indepartati capacul, (15) imag.3 si astfel veti avea acces la tevile schimbatorului. 
Recomandari: Daca nu curatati schimbatorul la timp, si este prea murdar,nu  folositi solutie de   
curatat gudronul. Boilerul trebuie sa fie curatat cand este fierbinte. Incalziti boilerul prin clapeta  
cosului si usa de sus la aprox. 80ºC (fara ventilator).Apoi inchideti clapeta si usa. Deschideti cu grija   
(folositi manusi) capacul schimbatorului. Curatati schimbatorul si accesoriile. Dupa curatare 
Inchideti capacul schimbatorului si lasati boilerul sa arda/gazificare/pentru aprox. 5 ore pentru 
a putea arde restul de gudron. 
Avertisment: Camera boilerului trebuie aerisita corect in timpul arderii.  
 
 

� Curatarea conductelor de aer Curatenia sistemului de conducte ale boilerului este o conditie 
necesara pentru o ardere corecta. Daca folositi in special rumegus, trebuie sa curatati sistemul  
de conducte odata in sezonul cand folositi caldura. Dupa ce puneti capacul ventilatorului (8) 
imag.3 si indepartati carcasa de pe conducte, veti avea acces la doua conducte. Folositi 
aspiratorul pentru a indeparta rumegusul si verificati continuitatea.   

 
 
 
  

Step1. Step 2. Step 3. 

Secondary air

Primary air 
Step 1. Step 2. Step 3. 

Primary air

Secondary air 
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� Curatarea boilerului VIGAS UD 29 

Daca folositi carbune brun, curatati boilerul la fel ca si pentru arderea cu lemne. Curatati rezervorul pentru 
combustibil cu clapeta de curatare (12) imag. 3 si sertarul cu cenusa (31) imag. 3, dupa cum urmeaza: 

1. Deschideti usa de jos (15) imag.5, bagati sertarul si inchideti usa 
2. Deschideti clapeta si usa de sus (2) img.5 
3. Foloseste accesoriile relevante pentru a aduna cenusa in sertar 
4. Asteptati putin, deschideti usa de jos, luati sertarele si inchideti usa. 

 
Avertisment: Nu lasati sertarul pentru cenusa cand boilerul functioneaza.  

 

 
 
 

 

 

14. INTRETINERE SI REPARATII 

Constructorul asigura verificari regulate si intretinerea boilerului. In timpul functionarii boilerului,  
trebuie sa verificati presiunea apei, etanseitatea usilor, etanseitatea capacului schimbatorului, 
etanseitatea cosului si performanta ventilatorului. 
NOTA:Inaunte de inchiderea boilerului pe perioada de vara, curatati corect camera de ardere  
pentru a nu lasa umezeala si deschideti usa de jos si clapata cosului. 

 
 
 
 

14.1 Etanseitatea usilor: 

Usile boilerului sunt stabilizate in trei puncte, pe doua axuri rotative. 
Daca usa nu se inchide etans, in afara de inchiderea rotativa se mai  
pot adauga balamale de fixare. Puteti sa intoarceti usor axul balamalei 
cu piulite de decuplare si pivotare si astfel puteti misca usa in directia 
dorita.  

 
 
 
 
 

14.2 Etanseitatea clapetei cosului: 

In timpul curatarii conductelor schimbatorului (imag.3/24), verificati daca clapeta se inchide etans. 
De asemenea, verificati si clapeta cosului (imag.3/16). Neetansietatea poate scadea puterea boilerului.  . 

14.3 Duza termorezistenta 

Duza de gaze termorezistenta este un bloc din beton termorezistent folosit 
pentru a amesteca gazele cu aerul secundar si astfel se desfasoara arderea 
eficienta.Duza se afla in cremaliera de racire a apei. Duza este inconjurata de 
beton termorezistentla aceeasi inaltime cu duza. Durata de viata a duzei depinde 
de uzarea mecanica din timpul adaugarii combustibilului sau cand se umbla la foc. 
De aceea, duza este considerata ca piesa de schimb. Crapaturile de pe duza 
nu implica schimbarea duzei, aceasta se schimba doar cand se uzeaza. Daca 
duza se sparge, bucatile trebuie indepartate, dupa carese inlocuieste cu o duza  
noua. Verificati daca duza noua se potriveste in gaura.  

 
 
 
 

 
 

Ashtray drawer 
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14.4 Setarea pozitiei boilerului VIGAS Lambda Control cu servo   

Corectarea setarilor servo si a clapetei de control pentru aerul secundar este un factor cheie  
Pentru arderea cu emisie minima. Motorul servo si clapeta se pot seta dupa cum urmeaza: 

Pasul 1: Deconectati cablul de curent de la reteaua de  
distributie                 230V/50 Hz 
Pasul 2: Slabiti surubul „1” cu cheia fixa. 
Pasul 3 : Intoarceti axul cu surubelnita „2” in pozitie maxima, 
contra acelor de ceas si impingeti in directia boilerului, axul  
trebuie rotit incet!!! 
 
 
Verificati miscarea clapetei in gaura „3” 
Pasul 4: Scoateti incet surubul „1” 
Pasul 5: Conectati cablul de curent la reteaua de distributie 

230V/50Hz. Pe ecran va aparea inceperea automata, care incepe cand se conecteaza cablul la 
reteaua de distributie. In timpul initializarii, motorul servo este impins. Cand se activeaza boilerul 
pe modul ON, clapeta se misca in pozitia opusa in directia inversa a acelor de ceas, unde este 
comandat aerul primar sau cel secundar la valoarea ceruta λ.    

14.5 Setarea pozitiei clapetelor pentru aer secundar la boilerele VIGAS

Calitatea arderii se poate mari cu clapetele pentru aer secundar. 
Boilerele VIGAS Lambda Control regleaza cantitatea de aer secundar 
In mod automat, si de aceea, calitatea arderii este foarte buna. 
La boilerele vigas fara senzor labda, aceasta se regleaza cu 
surubul „1" . Cand modificati sau verificati setarile, respectati 
pasii urmatori: 

1. slabiti piulita de siguranta 
2. insurubati surubul „1” in directia boilerului 
3. slabiti surubul, cu 2,5 intoarceri (optim) 
4. insurubati piulita de siguranta 
La boilerele fara senzor lambda, clapeta de siguranta se afla 
deasupra ventilatorului „2”, care previne arderea fara ventilator 
(tirajul cosului). Daca boilerulnu are randament, verificati  
functionalitatea clapetei „2”. 

   
 
 
 
 
 

 
  ROTIRE         COMBUSTIBIL 

0 NERECOMANDABIL 
1 LEMN UD 
1,5         LEMN DE RASINOASE 
2         LEMN USCAT 
2,5           LEMN DE ESENTA TARE 
2,5 si       FOARTE USCAT, LEMN TARE, 
altele       BUCATELE  

 
 
 
 

 

14.6 Senzorul lambda si termometru de gaze 

Curatenia este importanta pentru o buna functionare a  
senzorului lambda si a termometrului pentru gaze. Cand  
curatati, stergeti cu grija praful de pe senzorul lambda 1  
si de pe termometru de gaze 2.  
Important: Termometrul de gaze trebuie sa fie in pozitia  
Corecta. Pozitia corecta a termometrului de gaze 2-capatul 
Termometrului trebuie sa fie unit cu capatul racordului.  
(pentru a modificapozitia termometrului de gaze, valoarea 
Indicata se va modifica permanent). 
Cand schimbati pozitia, deconectati termometrul de gaze 
(3 si 4) sau senzorul lambda. Daca boilerul nu contine bornele 
3 si 4, deconectarea se face direct de la placa principala  
AK 3000. 
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Evacuare 

Gaura pentru carcasa submersibila 

Valva de drenare-alimentare cu apa rece 

15. MONTAREA ACCESORIILOR 

15.1 Valva de drenare

Folosirea schimbatorului de siguranta pentru racire 
 

Schimbatorul de siguranta pentru racire  si valva  
de drenare, Honeywell TS 130, servesc ca protectie 
a boilerului contra supraincalzirii in cazul unei pene 
de curent. Daca exista o circulare fortata, pompa se  
opreste, iar sistemul de circulare a apei de la incalzirea 
centrala se intrerupe. Daca nu ati asigurat tranzitia 
automata in circuitul gravitational (autocircuit), sau 
consumul minim de caldura, 5kW, boilerul se poate 
supraincalzi. 
Valva de drenare Honeywell TS 130 si schimbatorul  
de racire previn supraincalzirea boilerului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montarea valvei de drenare Honeywell TS 130: 
Pe racordul boilerului 1 insurubati valva TS 130 pe una din mufele ¾ astfel incat TS 130 sa poata 
inchide circulatia apei in boiler. Schimbatorul de siguranta trebuie sa fie fara apa. Cea de-a doua  
racordare 3 va duce la canalizare. Insurubati senzorul termic pe ½ 2. 
 
 

Avertizare: 
- montati valva si senzorul termic inainte de a  
umple sistemul principal de incalzire cu apa 
- presiunea apei de racire nu depinde de tensiunea 
 electrica 
- nu slabiti mufa ¾ 2 in timpul montarii, apa poate  
curge. 
Sub mufa exista un inel din aluminiu 4 cu sigiliu 3, 
care sigileaza teava de cupru 1 in mufa 5. 
Daca apa curge, strangeti mufa 2. 

  
 
 
 
 
 
 

 

Principiu de functionare: 
Valva de drenare este reglata de apa calda. Daca temperatura apei este de 95ºC, valva se deschide. 
Apa care curge de la conducta absoarbe temperetura din boiler si astfel previne supraincalzirea  
sau deteriorarea acestuia. 
Sistemul de protectie a boilerului corespunde cu standardul EN 303/5. 
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15.2 Ventilatorul de evacuare 

Ventilatorul de evacuare 2 este creat pentru a evacua gazele 
Eliminate de boiler din camera de gazificare in timpul adaugarii 
De combustibil in compatimentul pentru lemn. Se recomanda  
adaugarea ventilatorului de evacuare in cazul in care nu aveti 
parametrii A si B. 
Se monteaza intre teava cosului si cos. Condensatorul electric 3  
se monteaza de-a lungul boilerului. Conectati-l electric la placa 
de control AK 3000. Este alimentat din doua parti conform tevii 
cosului. 
V25-pentru boilere VIGAS 16, VIGAS 25, VIGAS 29 UD 
V80- pentru boilere VIGAS 40, VIGAS 60, VIGAS 80, VIGAS 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.3 Pompa

Reglarea electrica  AK 2000 , in echipamentul sau de baza,  
permite conectarea unei pompe de circulare. Controlul 
pompei depinde de temperatura apei din boiler si de schema 
aleasa. Avantajul este controlul cu impuls al protectiei 
pompei boilerului impotriva corodarii din cauza temperaturii 
joase.Se recomanda ca schema  hidraulica sa se seteze 
cu rezervorul de acumulare (cap. 14.2) 
Intrerupator 0,8 A 
Putere max. 180 W 

 
 
 
 
  
 
 
 

15.4 Termostat de interior 

Confortul se mareste cu termostatul de interior. Termostatul de interior 
se conecteaza la placa principala AK 3000S. Fixatorul este pe contactul 
T3, conform standardului. Contactul se opreste, tensiunea el. dispare. 
cnd contactul T3 se deconecteaza, pe ecran apare OFF. Ventilatorul se 
deconecteaza. Starea boilerului este 

 
 
 
  Dupa repornire, boilerul 

 Este pe pozitia ON si acesta se activeaza. 

Avertizare: 
Daca termostatul de interior este deconectat mai mult de 1 ora, atunci boilerulva circula aerul 
pentru scurt timp pentru a mentine taciunii aprinsi.   

TIP BOILER Min .A Min. B 
VIGAS 16, VIGAS 25, VIGAS 29 UD 8 m 160 mm 
VIGAS 40 8 m 200 mm 
VIGAS 60, VIGAS 80, VIGAS 100 12 m 200 mm 

Dimensiunile V25 si V80 sunt disponibile pe www.vimar.sk
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16. LISTA SERVICIILOR DE GARANTIE SI POST GARANTIE
 

Pentru mentinerea calitatii si a functionarii in siguranta, reperatiile boilerului trebuie efectuate de 
catre specialisti autorizati.  
VIMAR Vigaš Pavel,  Príboj 796, Slovenská _upþa, 
tel. 00421 48  41 87 022. 
tel. 00421 48  41 87 159 
mail: vimar@vimar.sk 

See the current list of  sale and service  places: 
www.vimar.sk , www.vigas.eu 

17. REZOLVAREA PROBLEMELOR 

Probleme
Cand incalziti cu lemne, puterea boilerului  
este mai mica decat atunci cand era nou.    Curatai palele ventilatorului. 

Combustibil prea umed. 
Dupa ce inchideti clapeta cosului,combustibilul Volum mic al aerului primar. Curatati sistemul de ventilare 
arde putin apoi fumega. a primar. Verificati daca clapeta ventilatorului se deschide.
In camera de ardere sunt bucati mari de            Largiti deschizatura duzei. Schimbati duza. Reglati aerul   
combustibil nears.  secundar pe pozitie: rotiti de 3 ori inapoi clapeta inapoi 

pe pozitia de inchidere.  
Scapari de fum prin sigilui dupa ce inchideti      Verificati etanseitatea usii. Scoateti si intoarceti sigiliul. 
      usa.                                                                Schimbati sigiliul. 
Clapeta cosului nu se poate deschide.               Clapeta cosului este lipita de gudron. Mariti temperatura 
                                                                            boilerului. Folositi combustibil uscat. Mariti temperatura  
                                                                            de inchidere a boilerului. 
 
 

 
   

 
 
  

Dupa ce deschideti usa de sus si clapeta 
cosului, compartimentul fumega. Din cauza cosului mic. Diametrul cosului trebuie sa fie 

mai mare decat cel de evacuare. Vezi 15.2. 
Captuseala de beton termorezistenta 
crapata 

Nici o defectiune. Separa camera de ardere de camera  
de gazificare.   

Ventilatorul nu se invarte. Porneste dupa           Condensatorul electric este defect. Schimbati-l. 
ce il invartiti cu mana. 

  
  
Dupa pozitia „Incalzire”, boilerul se opreste.      Setare incorecta a temperaturii de inchidere a boilerului. 
                                                                           Vezi Cap. „Configurarea temperaturii de inchidere a 
                                                                           boilerului.   
 
  

   
  

Boilerul este oprit dar ventilatorul inca merge. Cablarea ventilatorului este defectuasa. 
Pompa merge si 
pompa functioneaza  

 nu semnaleaza ca  
  

Conductorul neutru este conectat cu cel cu impamantare 
Cablarea la poma e stricata.    

Semnale si semne de avertizare Cauza/solutie 
!!!STB!!!                                                               Vezi 11.1 
Tmax Ecranul care arata Tmax daca temperatura de 

 supraincalzire                          este reglata la 0,3ºC.   
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18. INSTRUCTIUNI DE MONTARE 

Pentru conecttare, cum se vede in imag. 9, boilerul se  
livreaza conform standardelor. In caz de novoie, este 
posibil sa montati pompa la circuitul boilerului. In acest 
caz, ambele boilere sunt legate in terminal de AK 3000S. 
Suma puterii electrice a ambelor pompe nu poate 
depasi 150W.  

 
 
 
 
 

Pentru conectare, ca in imag.10, se recomanda 
setarea schemei grafice pe ecran conform 
cap. 12.3. 

Vezi alte scheme de conectare si alte posibile 
Reguli.  
www.vimar.sk. 

18.1  Instructiuni de montare si intretinere 

� Boilerul poate doar la sistemul principal de incalzire a carui capacitete termica corespunde 
cu puterea boilerului. 

� Cand se foloseste circulatia fortata si cand alimentarea de la retea cade (boilerul si pompa  
nu mai functioneaza), sistemul de incalzire centrala trebuie adaptat pentru a asigura un 
minim bransament adecvat pentru boiler, 5kW. Acesta este echipat cu schimbator de racire 
de siguranta cu valva de drenare Honeywell TS130 (Honeywell nu este parte componenta 
la livrare, ea trebuie comandata separat). 
   

 
 
 
 

� Boilerul trebuie conectat corect si cat mai aproape de cos. Este interzisa conectarea 
altor aplicari la cos. Burlanul cosului trebuie dimensionat conform standardelor: STN 734201 
si STN 734210. 
 
 

� Nu se recomanda conectarea permanenta la alimentarea cu apa prin valva de alimentare 
pentru a evita cresterea nepermisa a presiunii daca valva nu este sigilata etans.  
Suprarpresiunea maxima este de 0.3 Mpa. 
 
 

� Incaperea unde este plasat boilerul trebuie aerisita corect. 

Schema recomandata a legaturilor de baza cu reglare AK 3000 

1. Boiler VIGAS 
2. Valva de siguranta 
3. Termostat intern 
4. Pompa de circulare 
5. Rezervor apa calda 

Malaxor in patru sensuri 6. 
7. Circuit incalzire centrala 
8. Cos de exp. 
9.Rezervor de colectare 
10. Gases  thermometer 
R- Distributor 
Z- Colector Pic.10 

Pic.9 
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� Montarea boilerului trebuie facuta de catre specialisti ai firmelor de montare.  
� Boilerul trebuie pozitionat pe o suprafata tare. 
� Temperatura minima a apei reversibile la admisia boilerului este de 60ºC.  

� Incaperea unde se afla boilerul trebuie aerisita permanent prin deschiderea de diametru min.  
0,025 m². Diametrul pentru admisia si evacuarea aerului trebuie sa fie aproximativ egale.  

� Boilerul trebuie instalat intr-un mediu care sa corespunda standardului STN 33 2000-3. 
 

� Regulile de lucru si sanatate trebuie respectate conform cerintelor de instructiuni,  
aflate in vigoare, UBP SR No. 718/2002 . 
  
 

� Z h_adiska požiarno-technické vlastnosti hmôt v blízkosti kotla musia byť splnené 
požiadavky normy STN 73 0823:1983/z1 -   Stupeň hor_avosti stavebných hmôt. 

18.2 Regulile de siguranta pentru controlul si intretinerea echipamentului boilerului 
electric VIGAS  

Persoana care lucreaza cu boilerul trebuie sa respecte regulile si standardele legate de boiler, 
si, de asemenea, urmatoarele principii:  
� Daca boilerul se afla in timpul functionarii, operatiile urmatoare sunt interzise: 

o descoperirea echipamentului electronic, parti electrice, ventilator, termostat 
o schimbarea duzei 
o repararea izolarii stricate a cablului etc. 

� Intretinerea si reparatia boilerului cu echipament electric fara carcasa se face de catre 
 persoane autorizate, conform 74/1996. 

� Inainte de a  desface boilerul sau orice echipamnet electric conectat la boiler, trebuie sa 
deconectati toata reteaua. Puteti sa conectati la curent doar dupa ce montati carcasele  
corect. 
 
 

� Daca exista vreun defect la echipamentul electric sau la instalatia boilerului este important sa: 
-nu atingeti nici o parte a boilerului.  

o sa deconectati boilerul de la curent 
o sa chemati un tehnician autorizat care sa corecteze defectul. 

In afara de intretinerea obisnuita a boilerului sunt strict interzise: 
� Manipularea echipamentului electric si a instalatiei boilerului  daca acesta este conectat  

la curent  

� 

 
Atingerea echipamentului electric defect si a instalatiei, in special izolarea defecta a cablului,etc.  

o punerea in functiune a boilerului daca acesta este acoperit 
o punerea in functiune a boilerului cu echipament defect sau cu instalatie deteriorata. 
o reparatia partilor electrice ale boilerului de catre persoane neautorizate de catre 

producator 
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19. SCHEMA CIRCUITULUI ELECTRIC PENTRU BOILER VIGAS 

Diagrama de curent a legaturilor de baza pentru boilerul  VIGAS AK 3000 Lambda Control 

Diagrama curent a legaturilor de baza pentru boiler VIGAS  AK 3000 1Lambda Control   

1. Control sistem servo pentru aer, alimentare electrica 24 VDC / 0,5A 
2. Ventilator de evacuare, alimentare electrica 230 VAC / 0,6A 
3. Pompa de circulare, alimentare electrica230 VAC / 0,5A 
4. Ventilator, alimentare electrica 230 VAC / 0,3A 
5. Termostat de urgentaSTB 100  C o 

6. Alimentare cu curent 230 VAC, 50 Hz 
7. T1 Termometru KTY, T2 termometru PT1000, T3 termostat interior, fara tensiune electrica, pentru 

schema  2,3,4. Pentru schema hidraulica 1 termometru PT 1000. 
8. Senzor Lambda 

WS – white 
WS – white 
G     - grey 
SW - black 
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GARANTIE 
Certificat de calitate si completitudine 

Produs 

Numar de serie: 

Producatorul confirma ca boilerul indeplineste standardele urmatoare: STN EN 303-5, 
STN EN 61010-1+A2:2000, STN EN 50081-1:1995, STN EN 50082-1:2002, STN 
EN 61000-3-3:2000, STN EN 61000-3-2:2000+A1+A2:2001. 

Data inspectiei

Data vanzarii

Date of commissioning: 

Ştampila si semnatura vanzatorului 

Instructiuni pentru clienti si conditii de garantie. 
� Reclamatiile cu privire la completitudinea livrarii trebuie sa respecte Codul Comercial 

si Codul Civil al furnizorului 
Clientii trebuie sa reclame fata de curier deteriorarile si defectiunile cauzate de transport,  
la preluarea bunurilor. 
  
 
Garantia este valabila daca boilerul este cumparat de la un reprezentant autorizat 
Garantia este valabila daca tot echipamentul electric este conectat conform regulamentului 
de catre un specialist pregatit si daca este insotita de actele doveditoare 
Garantia se aplica pentru constuctie, materiale folosite si fabricarea produsului 
Transportul reprezentantului nu este inclus in garantia pentru reparatii (acesta este  
platit de client) 
Garantia nu este valabila pentru: 
 
Materiale de consum: sigiliul usilor, sigiliul capacului de schibator, sigiliul de sub ventilator, 
duza termorezistenta,umplutura de betor termorezistenta, caramizi de samota 
Defecte cauzate de client 
Defecte datorate nerespectarii instructiunilor de montare, punerea in functiune sau  
intretinerea incorecta sau daca produsul este folosit in alt mod decat trebuie si in alt 
scop decat cel specificat in conditii normale: manevrarea incorecta sau neautorizata. 
 
Altfel, garantia respecta prevederile legale ale Codului Civil 
  

 
�  

 
� Perioada de garantie  este de  24 de luni de la data vanzarii 
�  
�  

 
�  
�  

 
 

�  
 

�  
�  

 
 

�  

Producatorul isi rezerva dreptul de a executa modificari pentru innoirea produsului. 

Ştampila si semnatura producatorului 

VIGAS kW
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Confirmare de predare pentru boiler VIGAS 

Produs VIGAS kW 

Nr. / Anul fabricarii 

Numele si adresa utilizatorului 

La predar, am efectuat urmatoarele: 

▪ Am informat clientul cum sa puna boilerul in functiune
▪   Am verificat incalzirea principala a boilerului 
▪ Am incalzit boilerul 
▪ Am completat si am confirmat data pe certificatul de garantie 

Semnatura utilizatorului boilerului 

Confirma si trimite la producator!!! 

Data vanzarii Data cumpararii 

Semnatura reprezentantului Ştampila si semnatura producatorului 
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Inregistrarea conectarii echipamentului electric (pompa, ventilator de evacuare, 
 termostat de interior,expandator, etc. 

Data       Echipament Nume                 Nr. certificat  
reprezentant                    

Semnatura 
reprezentant 

Inregistrarea reparatiilor in garantiei si in post garantie 
Data Inregistrarea reparatiei 

 
Nume 

reprezentant 
Nr. certificat Semnatura 

reprezentantului 

Note 
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Ecological and gasifying boiler 

Producer: 
VIMAR  Vigas Pavel 

M. Culena 25 
974 11 Banska Bystrica 

SLOVENSKO

Production plant: 
VIMAR  Vigas Pavel 

Priboj 796 
976 13 Slovenska Lupca 

SLOVAKIA
tel.: 00421 48 4187 022 
fax: 00421 48 4187 159 

WWW.VIMAR.SK 
vimar@vimar.sk 

Serial number 

All technical changes are reserved for  VIMAR 2009 ver.1 
Pictures are illustrative and might be different from the reality! 


